	Transportadora Río Coronda

Paseo Colon 728 10º Piso

1063 Capital Federal

Buenos Aires - Argentina

00-54-11-4000-7999
	Obra: Interconexión E.T Río Coronda – E.T Rosario Oeste

	
	Circular Nro 1
	Rev.
	EO

	
	
	Fecha
	30/11/2012

	
	
	Hoja
	1 de 2



Concurso Privado de Apertura Pública
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Proyecto 
Interconexión E.T Río Coronda – E.T Rosario Oeste

Provisión de Morsetería para cable OPGW
Circular Nº 3
De nuestra mayor consideración:






Por la presente informamos a los oferentes, que en relación al presente Concurso se debe tomar en cuenta la siguiente aclaración:

Pregunta:
En relación al Concurso de Precios de referencia, solicito por favor, vuestra aclaración sobre las cajas de empalmes a cotizar. Éstas deberán cotizarse para instalación en postes o para instalación en torres?

Respuesta:
Deberán cotizarse para instalación en torres.

Pregunta:
Para confirmar, que tipo de sujeción llevan las suspensiones a las torres, Cuello de Cisne o puede ser Enganche tipo Enel, o ambas (Cuello de Cisne con Enganche Enel).
Respuesta

Al tratarse de estructuras autosoportadas en su totalidad, la morseteria de suspensión del OPGW lleva enganche tipo Enel.

Pregunta:

Con respecto a la Circular Nº 2, las tuercas castillo se deben ajustar a alguna norma en particular, o no es requerido que se ajusten a cierta norma.

Respuesta:

Las tuercas castillo deben responder a Norma DIN 935

Sin más, les saludamos atentamente
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